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1. Handlungsfelder Kommunales Energiemanagement 
VG Sprendlingen-Gensingen 

Als „Masterplan 100 % Klimaschutz“-Kommune (2016) und Unterzeichner der Musterresolution der 
Agenda 2030 im März 2021 hat die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen bereits seit langem 
ein starkes Bewusstsein für ihre globale Verantwortung, insbesondere im Hinblick auf zukünftige 
Generationen. Um auch den nachfolgenden Generationen ein lebenswertes Umfeld zu bieten, muss die 
Zukunft nachhaltig gestaltet werden. Dies umfasst auch den verantwortungsvollen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen. In diesem Zusammenhang setzt sich die Verbandsgemeinde Sprendlingen-
Gensingen seit vielen Jahren aktiv für den Umweltschutz ein. Ein zentrales Ziel ist es, den 
Energieverbrauch zu senken und den Strombedarf so weit wie möglich aus regionalen, erneuerbaren 
Energiequellen und möglichst CO2-neutral zu decken. 

Um diese Ziele zu erreichen sollen viele Einzelaktivitäten gebündelt und weiterentwickelt werden, um 
damit den Klimaschutz ganzheitlich, konsequent und zielorientiert voranzutreiben. Die Einführung des 
kommunalen Energiemanagementsystems (KEM), ist eine dieser Aktivitäten. Das KEM beinhaltet die 
systematische Erfassung und Kontrolle der Energieverbräuche kommunaler Liegenschaften, die 
Analyse möglicher Einsparpotentiale und die Entwicklung von Optimierungsmaßnahmen. 

Eine der wesentlichen Maßnahmen ist die Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems 
(KEM). Das KEM dient der systematischen Erfassung und Überwachung der Energieverbräuche 
kommunaler Liegenschaften, der Identifikation von Einsparpotenzialen und der Entwicklung gezielter 
Optimierungsmaßnahmen. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten sollen regelmäßig im Energiebericht 
präsentiert werden. Ziel des KEM ist es, die Energieeffizienz zu steigern, den Energieverbrauch und die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und die Energiekosten zu senken. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden die Energieverbräuche (Strom und Wärme) digital erfasst und eine 
Fernüberwachung der Anlagen ermöglicht. Die Ergebnisse werden jährlich dokumentiert und 
präsentiert, wobei aus den Berichten konkrete Optimierungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt 
werden sollen. Derzeit werden die Energieverbräuche anhand von Jahresabrechnungen dokumentiert. 
Schwankungen im Verbrauch können auf diese Weise jedoch oft nicht identifiziert werden. Durch die 
digitale Fernauslese können die Verbräuche jedoch für unterschiedliche Zeiträume analysiert werden. 

Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung von Unregelmäßigkeiten, die Ursachenfindung und die 
Einleitung entsprechender Maßnahmen. Zudem werden die Erfolge der Optimierungsmaßnahmen 
transparenter und ihre Auswirkungen nachvollziehbarer. 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Handlungsfeldern, die die Verbandsgemeinde dabei unterstützen 
können, ihre Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken: 

1. Energieeinsparung und Effizienzsteigerung 

• Optimierung von Heizungsanlagen: Regelmäßige Wartung und Steigerung der Effizienz 
durch optimierte Einstellungen. 

• Technologischer Einsatz: Nutzung von energieeffizienten Technologien (z.B. LED-
Beleuchtung, moderne Heiz- und Kühlsysteme auf Basis von Wärmepumpentechnologie). 
 

2. Erneuerbare Energien 

• Nutzung von Solarenergie: Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromproduktion 
oder solarthermischen Systemen zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. 
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• Biomasse: Nutzung von Biomasse als Energiequelle. 

3. Energieverteilung und -speicherung 

• Aufbau eines Strom-Bilanzkreises: Intelligente Netze, die eine dynamische Steuerung und 
Verteilung von Energie in Echtzeit ermöglichen. 

• Speichersysteme: Implementierung von Batteriespeichern oder anderen Speicher-
technologien, um überschüssige Energie zu speichern und bedarfsgerecht zu nutzen. 

4. Bau- und Gebäudetechnik 

• Energieeffiziente Gebäude: Nutzung von Wärmedämmung und passivhausähnlichen 
Standards. 

• Nutzung von Gebäudetechnologie: Automatisierung von Beleuchtung, Heizung und Lüftung 
durch Smart-Building-Systeme. 

5. Verhaltensänderung und Schulung 

• Mitarbeiterschulungen: Regelmäßige Weiterbildung zu Themen wie energieeffizientem 
Arbeiten, um ein Bewusstsein für den verantwortungsbewussten Umgang mit Energie zu 
fördern. 

• Motivationsprogramme: Anreize für Mitarbeiter, den Energieverbrauch zu senken (z.B. durch 
Wettbewerbe oder Boni). 

6. Regulatorische und gesetzliche Anforderungen 

• Einhalten von Vorschriften: Sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich 
der Energieeffizienz, Emissionsgrenzen und Reporting-Vorgaben eingehalten werden. 

• Fördermittel und Anreize: Nutzung von staatlichen Förderungen oder steuerlichen Anreizen 
für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien. 

7. Carbon Management und CO2-Reduktion 

• CO2-Emissionsmessung und -minderung: Einführung von Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2-Emissionen durch Senkung des Verbrauchs. 

• Kompensation von CO2-Emissionen: Investitionen in Projekte zur CO2-Kompensation, wie 
Aufforstungsprojekte oder nachhaltige Landwirtschaftsprojekte. 

8. Energie-Reporting und Transparenz 

• Energiekennzahlen und Energieberichte: Integration vom Energiemanagement und -
effizienz in die Gesamtstrategie für Nachhaltigkeit und jährliche Berichterstattung. 

Diese Handlungsfelder bieten einen ganzheitlichen Ansatz, um den Energieverbrauch zu reduzieren 

und gleichzeitig die Kosten zu optimieren, während auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung 

geachtet wird. Zudem kommt die Verbandsgemeinde ihrer Vorbildfunktion gegenüber den eigenen 

Bürgerinnen und Bürgern nach. 
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2. Liegenschaften und Zähler 
 

Liegenschaften der 
Verbandsgemeinde  

Adresse  
Zählernummer  
(Gas/ Wärme)  

Stromzähler Wasserzähler 

Verwaltungsgebäude Elisabethenstr. 1, 
55576 Sprendlingen 

   

Grundschule Gensingen Schulstraße 2, 
55457 Gensingen 

   

Grundschule 
Sprendlingen 

Schulstr. 44, 55576 
Sprendlingen 

   

FFW-Gerätehaus 
Gensingen 

Alzeyer Straße 27, 
55457 Gensingen 

   

FFW- Gerätehaus 
Sprendlingen 

Tulpenstraße 11, 
55576 Sprendlingen 

   

FFW- Gerätehaus 
Aspisheim 

Hauptstraße 7,  
55459 Aspisheim 

   

FFW-Gerätehaus 
Grolsheim 

Schulstraße 23, 
55459 Grolsheim 

   

FFW-Gerätehaus 
St. Johann 

Neugasse 2 A, 
55578 St. Johann 

   

FFW-Gerätehaus 
Welgesheim 

Kirchstraße 21, 
55576 Welgesheim 

   

FFW-Gerätehaus 
Wolfsheim 

Richard-Wagner-
Straße 9, 
55578 Wolfsheim 

   

FFW-Gerätehaus 
Zotzenheim 

Wiesbachstraße 7 
55576 Zotzenheim 

   

FFW-Gerätehaus 
Badenheim 

Hauptstraße 34A, 
55576 Badenheim 

   

FFW-Gerätehaus 
Horrweiler 

Backhausstraße 35, 
55457 Horrweiler 

   

Lagerhalle 
Jugendpflege 

Graf-von-Sponheim 
Straße 10,  
55576 Sprendlingen 

   

Lagerhalle  
St. Johanner Straße 
 

St. Johanner Str. 52, 
55576 Sprendlingen 

   

Anwesen Kindspfad, 
Grolsheim 

Im Kindspfad 2, 
55459 Grolsheim 

   

Anwesen Schulstraße 
Sprendlingen 

Schulstraße 46, 
55576 Sprendlingen 

   

Anwesen Karlsmühle 
Sprendlingen 

An der 
Karlsmühle 11, 
55576 Sprendlingen 

   

Anwesen 
Elisabethenstraße 
Sprendlingen 

Elisabethenstr. 24, 
55576 Sprendlingen 

   

Anwesen Optimaweg 
Sprendlingen 

Optimaweg 29, 
55576 Sprendlingen 
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Anwesen Am Freibad 
Sprendlingen 

Außerhalb 15, 
55576 Sprendlingen 
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3. Gebäudebezugsflächen 
 

Liegenschaften VG 
Gebäudebezugsfläche 
(beheizte netto Fläche) 

Verwaltungsgebäude 1.413 m2 

Grundschule Gensingen 2.706 m2 

Grundschule Sprendlingen 2.409 m2 

FFW-Gerätehaus Gensingen 608 m² 

FFW- Gerätehaus Sprendlingen 712 m² 

FFW- Gerätehaus Aspisheim 69 m² 

FFW-Gerätehaus Grolsheim 60 m2 

FFW-Gerätehaus St. Johann 204 m2 

FFW-Gerätehaus Welgesheim 180 m² 

FFW-Gerätehaus Wolfsheim 188 m2 

FFW-Gerätehaus Zotzenheim 200 m² 

FFW-Gerätehaus Badenheim 151 m2 

FFW-Gerätehaus Horrweiler 110 m² 

Lagerhalle Jugendpflege 133 m2 

Lagerhalle St. Johanner Straße 144 m2 

Anwesen Kindspfad 270 m² 

Anwesen Schulstraße 131 m² 

Anwesen Karlsmühle 180 m² 

Anwesen Elisabethenstraße 236 m² 

Anwesen Optimaweg 285 m² 

Anwesen Am Freibad Sprendlingen 133 m² 

Gesamtfläche: 10.522 m2 
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4. Darstellung Verbräuche 
 

4.1. Gesamtverbrauch Wärme aller verbandsgemeindeeigenen Liegenschaften 
 

4.1.1 Verbrauchsentwicklung und witterungsbereinigter Gesamtverbrauch Wärme aller  

Liegenschaften der Verbandsgemeinde  
 

 

 

Gesamtverbrauch Wärme 

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
(total) 

[kWh/a] 

Witterungs-
bereinigungsfaktor 

[-]  

Verbrauch   
(witterungsbereinigt) 

[kWh/a] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[kWh] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 809.767 1,29 1.047.632 0   

Jahr 2023 655.405 1,34 879.141 -168.491 -16,1 

Jahr 2024 618.372 1,31 812.526 -235.106 -22,4 

 

Sowohl der tatsächliche als auch der witterungsbereinigte Wärmeverbrauch sind im Vergleich zum 

Referenzjahr 2022 deutlich zurückgegangen.  
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4.1.2 Tabellarische Darstellung jährlicher witterungsbereinigter Verbräuche nach  

Liegenschaften der Verbandsgemeinde  
 

Liegenschaften VG 

Verbräuche witterungsbereinigt 

Verbrauch 2022 
[kWh] 

Verbrauch 2023 
[kWh] 

Verbrauch 2024 
[kWh] 

Verwaltungsgebäude 114.309 108.689 109.903 

Grundschule Sprendlingen 347.802 304.115 286.070 

Grundschule Gensingen 305.178 178.665 173.840 

FFW-Gerätehaus Gensingen 80.856 58.634 57.018 

FFW-Gerätehaus Sprendlingen 85.610 93.843 91.483 

FFW-Gerätehaus St. Johann 14.886 48.364 41.506 

FFW-Gerätehaus Welgesheim 33.228 13.104 24.820 

FFW-Gerätehaus Wolfsheim 36.935 52.651 8.354 

FFW-Gerätehaus Zotzenheim 8.334 10.329 5.783 

FFW-Gerätehaus Badenheim 9.760 10.136 9.911 

Lagerhalle Jugendpflege 10.733 612 0 

Lager St. Johanner Straße 0 0 2.908 
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4.2. Jährliche und monatliche Verbräuche der Liegenschaften mit den größten 

Verbräuchen 
 

Bei den Liegenschaften mit den größten Verbräuchen handelt es sich um diejenigen, die rund 87 % des 

Gesamtverbrauchs ausmachen. Zusätzlich zu den Jahresverbräuchen werden in diesem Abschnitt die 

monatlichen Verbräuche der beiden Grundschulen sowie des Verwaltungsgebäudes grafisch und 

tabellarisch dargestellt. Der Anteil dieser drei Liegenschaften am Gesamtverbrauch aller VG-

Liegenschaften liegt bei 70 %. 

 

4.2.1 Verbrauchsentwicklung Wärme Verwaltungsgebäude 
 

 

Verwaltungsgebäude 

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
(total) 

[kWh/a] 

Witterungs-
bereinigungsfaktor 

[-]  

Verbrauch   
(witterungsbereinigt) 

[kWh/a] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[kWh] 

Änderung zum 
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 

87.930 1,3 114.309 0 
 

Jahr 2023 80.510 1,35 108.689 -5.621 -4,9 

Jahr 2024 83.260 1,32 109.903 -4.406 -3,9 

 

Im Verwaltungsgebäude ist Anfang 2023 der hydraulische Abgleich durchgeführt worden. 

  

114.309 108.689 109.903

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Referenzjahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024

V
er

b
ra

u
ch

 k
W

h
/a

Jährlicher Verbrauch Wärme 
Verwaltungsbebäude



   
 
 

 
- 10 - 

 

Monatsverbrauch Verwaltungsgebäude 
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2024

Monatlicher Verbrauch Wärme

Jahr  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Einheit 

2024 17.287 9.854 9.660 6.746 2.167 957 358 272 2.641 7.063 11.512 14.744 kWh 
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4.2.2 Verbrauchsentwicklung Wärme Grundschule Sprendlingen 
 

 

 

 

Grundschule Sprendlingen 

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
(total) 

[kWh/a] 

Witterungs-
bereinigungsfaktor 

[-]  

Verbrauch   
(witterungsbereinigt) 

[kWh/a] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[kWh] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 267.540 1,30   347.802 0   

Jahr 2023 225.270 1,35 304.115 -43.688 -12,6 

Jahr 2024 216.720 1,32  286.070 -61.732 -17,7 
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Monatsverbrauch Grundschule Sprendlingen 
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2024

Monatlicher Verbrauch Wärme

Jahr  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Einheit 

2024 46.576 25.772 24.364 16.569 6.208 3.392 1.706 1.284 5.816 14.956 30.133 39.943 kWh 
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4.2.3 Verbrauchsentwicklung Wärme Grundschule Gensingen 
 

 

 

Grundschule Gensingen 

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
(total) 

[kWh/a] 

Witterungs-
bereinigungsfaktor 

[-]  

Verbrauch   
(witterungsbereinigt) 

[kWh/a] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[kWh] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 236.572 1,29 305.178 0   

Jahr 2023 133.332 1,34 178.665 -126.513 -41,5 

Jahr 2024 132.702 1,31  173.840  -131.338  -43,0  
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Monatsverbrauch Grundschule Gensingen 
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2024

Monatlicher Verbrauch Wärme

Jahr  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Einheit 

2024 26.495 16.452 14.470 10.703 4.726 3.510 2.670 2.428 4.302 8.850 16.985 21.111 kWh 
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4.2.4 Verbrauchsentwicklung Wärme Feuerwehrgerätehaus Gensingen 
 

 

 

Feuerwehrgerätehaus Gensingen 

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
(total) 

[kWh/a] 

Witterungs-
bereinigungsfaktor 

[-]  

Verbrauch   
(witterungsbereinigt) 

[kWh/a] 

Änderung 
zum  

Referenzjahr 
[kWh] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 62.679 1,29 80.856 0   

Jahr 2023 43.757 1,34 58.634 -22.222 -27,5 

Jahr 2024 43.525  1,31  57.018  -23.838  -29,5 
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4.2.5 Verbrauchsentwicklung Wärme Feuerwehrgerätehaus Sprendlingen 
 

 

 

Feuerwehrgerätehaus Sprendlingen 

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
(total) 

[kWh/a] 

Witterungs-
bereinigungsfaktor 

[-]  

Verbrauch   
(witterungsbereinigt) 

[kWh/a] 

Änderung 
zum  

Referenzjahr 
[kWh] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 65.854 1,3 85.610 0   

Jahr 2023 69.513 1,35 93.843 +8.232 +9,6 

Jahr 2024 69.305 1,32   91.483  +5.872  +6,9 
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4.3 Verbrauchsentwicklung Gesamtverbrauch Strom 
 

 

 

Gesamtverbrauch Strom     

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
[kWh/a] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[kWh] 

Änderung zum  
Referenzjahr 

[%] 

Referenzjahr 
2022 187.836 0   

Jahr 2023 236.972 + 49.136 + 26 

Jahr 2024 237.321 + 49.485 + 26 

 

Der Stromverbrauch des Verwaltungsgebäudes ist in den Jahren 2023 und 2024 im Vergleich zu 2022 

gesunken. 

Gleichzeitig sind die Stromverbräuche in den beiden Grundschulen sowie den Feuerwehrgerätehäusern 

deutlich gestiegen. 

Im Jahr 2023 machte das Anwesen Karlsmühle einen großen Anteil am gesamten Stromverbrauch der 

VG-Liegenschaften aus. 

Da in dem Anwesen mit Nachtspeicheröfen geheizt wird.  
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4.4. Verbrauchsentwicklung Gesamtverbrauch Wasser 
 

 

 

Gesamtverbrauch Wasser       

Jahr  
[-] 

Verbrauch  
[m³/a] 

Änderung 
zum  

Referenzjahr 
[kWh] 

Änderung 
zum  

Referenzjahr 
[%] 

Referenzjahr 2022 2.300 0   

Jahr 2023 2.139 -161 -7,0 

Jahr 2024 2.301 1 0 

 

Der Gesamtwasserverbrauch blieb über die betrachteten drei Jahre weitgehend stabil. Im Jahr 2022 

wurde an der Grundschule Sprendlingen ein deutlich erhöhter Wasserverbrauch erfasst, der sich in den 

folgenden zwei Jahren wieder halbierte. Ab 2023 trugen der Wasserverbrauch des Anwesens an der 

Karlsmühle und des Anwesens in der Schulstraße spürbar zum Gesamtverbrauch bei. 
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5. Jährliche Kosten 

5.1. Wärme 
 

 

 

Wärmekosten  
Referenzjahr 

2022 
2023 2024 

Kosten unber. [€/a] 99.410,23 91.450,52 122.094,90 

Entwicklung zum Referenzjahr [€]   -7.959,71 + 22.684,67 

Entwicklung zum Referenzjahr [%]   -  8,01 + 23  

 

Die Verbräuche im Wärmebereich sind zwar seit 2022 stetig gefallen. Die Heizkosten sind jedoch im 

Jahr 2024, im Vergleich zum Referenzjahr 2022, deutlich gestiegen. 
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5.2. Strom  
 

 

 

Stromkosten  
Referenzjahr 

2022 
2023 2024 

Kosten [€] 58.886,13 92.540,13 81.267,80 

Entwicklung zum Referenzjahr [€]    + 33.654,00  + 22.381,67 

Entwicklung zum Referenzjahr [%]   + 57,15 + 38,01 

 

Im Strombereich sind die Kosten im Vergleich zum Referenzjahr deutlich gestiegen. Zum einen ist der 

Verbrauch insgesamt gestiegen, zum anderen ist der Preis pro kWh ebenfalls gestiegen. Im Jahr 2024 

sanken die Stromkosten aufgrund der gesunkenen Preise wieder. 
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5.3. Wasser 
 

 

 

Wasserkosten  
Referenzjahr 

2022 
2023 2024 

Kosten [€] 7.166,44 8.340,55 9.153,53 

Entwicklung zum Referenzjahr [€]   + 1.174,11 + 1.987,09 

Entwicklung zum Referenzjahr [%]   + 16 + 28 

 

Die Kosten für Trinkwasser sind trotz eines relativ stabilen Verbrauchs stetig gestiegen. 
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6. Treibhausgas Emissionen 

6.1 Treibhausgas Emissionen Wärme 
 

 

 

THG-Emissionen 
Wärme 

Referenzjahr 
2022 

2023 2024 

CO2-Emissionen 
[t/a] 142 126 117 

Entwicklung zum  
Referenzjahr [t] 0,00 -16 -24 

Entwicklung zum  
Referenzjahr [%] 0,00 -11 -17 

 

Die Treibhausgasemissionen im Wärmebereich sind gesunken. Hauptgrund dafür ist, dass der 

Gesamtverbrauch zurückgegangen ist. 
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6.2 Treibhausgas Emissionen Strom 
 

 

 

THG-Emissionen 
Strom  

Referenzjahr 
2022 

2023 2024 

CO2-Emissionen 
[t/a] 51 55 57 

Entwicklung zum  
Referenzjahr [t] 0,00 + 4 + 6 

Entwicklung zum  
Referenzjahr [%] 0,00 + 8 + 12 

 

Im Strombereich sind die Treibhausgasemissionen aufgrund des höheren Stromverbrauchs gestiegen. 
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7. Spezifische Kostenentwicklung 

7.1. Wärme 
 

 

 

Jahr 
spez. Kosten 

[€/kWh] 

Referenzjahr 2022 0,12 

Jahr 2023 0,14 

Jahr 2024 0,20 

 

Die spezifischen Kosten in €/kWh sind seit 2022 stark gestiegen. Dies führt zu höheren Kosten, obwohl 

der Gesamtwärmeverbrauch reduziert wurde. 
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7.2. Strom  
 

 

 

Jahr 
spez. Kosten 

[€/kWh] 

Referenzjahr 2022 0,32 

Jahr 2023 0,39 

Jahr 2024 0,34 

 

Im Strombereich sind die spezifischen Kosten in €/kWh im Jahr 2023 gestiegen und im Jahr 2024 wieder 

gefallen. Langfristig ist von steigenden Stromkosten in Höhe von etwa 2 % pro Jahr auszugehen. 

  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Referenzjahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024

spez. Kosten
[€/kWh]



   
 
 

 
- 26 - 

 

7.3. Wasser 
 

 

 

 

Jahr 
spez. Kosten 

[€/m³] 

Referenzjahr 2022 3,12 

Jahr 2023 3,90 

Jahr 2024 3,98 

 

Die spezifischen Kosten in €/m³ für das Trinkwasser sind seit 2022 stetig gestiegen. Dies führt zu 

steigenden Gesamtkosten, obwohl der Verbrauch stabil geblieben ist. 
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8. Kennzahlen 
 

8.1. Kennzahlen Wärme 

8.1.1 Kennzahlenvergleich Durchschnitt der letzten 3 Jahre (witterungsbereinigt) 
 

Liegen-
schaften 

Verbrauch 
2022 
[kWh] 

Verbrauch 
2023 
[kWh] 

Verbrauch 
2024 
[kWh] 

Mittelwert 

Kennzahl 
Durchschnitt 3 

Jahre 
[kWh/m²*a] 

Kennzahlen- 
vergleich* 
[kWh/m²*a] 

Verwaltungs-
gebäude 114.309 108.689 109.903 110.967 79 55,4 

Grundschule 
Sprendlingen 347.802 304.115 286.070 312.662 130 71,7 

Grundschule 
Gensingen 305.178 178.665 173.840 219.227 81 71,7 

FFWG 
Gensingen 80.856 58.634 57.018 65.503 108 57,9 

FFWG 
Sprendlingen 85.610 93.843 91.483 90.312 127 57,9 

FFWG  
St. Johann 14.886 48.364 41.506 34.919 171 57,9 

FFWG 
Welgesheim 33.228 13.104 24.820 23.717 132 57,9 

FFWG 
Wolfsheim 36.935 52.651 8.354 32.647 174 57,9 

FFWG 
Badenheim 9.760 10.136 9.911 9.936 66 57,9 

FFWG 
Zotzenheim 8.334 10.329 5.783 8.149 41 57,9 

Lagerhalle 
Jugendpflege 10.733 612 0 3.781 28 57,4 

Lager 
St. Johanner 
Str. 0 0 3.839 1.280 9 57,4 

 

Der Kennzahlenvergleich der Durchschnittskennzahlen, mit den Teilenergiekennwerten aus der 

Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Verbrauchswerte im 

Nichtwohngebäude (vom 15.04.2021) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zeigt, dass der Wärmeverbrauch in den meisten 

Liegenschaften noch deutlich reduziert werden muss. 
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8.1.2. Kennzahlenvergleich 2024 (witterungsbereinigt) 

 

Liegenschaften 
Verbrauch 

2024 
[kWh] 

Kennzahl 
Jahr 2024 

[kWh/m²*a] 

Kennzahlen- 
vergleich* 
[kWh/m²*a] 

Verwaltungsgebäude 109.903 77,8 55,4 

Grundschule Sprendlingen 286.070 118,8 71,7 

Grundschule Gensingen 173.840 64,2 71,7 

FFWG Gensingen 57.018 93,8 57,9 

FFWG Sprendlingen 91.483 128,5 57,9 

FFWG St. Johann 41.506 203,5 57,9 

FFWG Welgesheim 24.820 137,9 57,9 

FFWG Wolfsheim 8.354 44,4 57,9 

FFWG Badenheim 9.911 65,6 57,9 

FFWG Zotzenheim 5.783 28,9 57,9 

Lagerhalle Jugendpflege 0 0,0 57,4 

Lager St. Johanner Straße 3.839 26,7 57,4 

 

Der Kennzahlenvergleich aus dem Jahr 2024 mit den Teilenergiekennwerten aus der Bekanntmachung 

der Regeln für Energieverbrauchswerte und den Verbrauchswerten im Nichtwohngebäude (vom 

15.04.2021) zeigt, dass die Grundschule Gensingen den Zielwert bereits unterschritten hat. Gleiches 

gilt für das FFWG Wolfsheim und Zotzenheim sowie für die beiden Lagerhallen der Verbandsgemeinde.  
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8.2. Kennzahlen Stromverbrauch 

8.1.1 Kennzahlenvergleich Durchschnitt der letzten 3 Jahre 
 

Liegenschaften 
Verbrauch 

2022 
[kWh] 

Verbrauch 
2023 
[kWh] 

Verbrauch 
2024 
[kWh] 

Mittelwert 

Kennzahl 
Durchschnitt 

3 Jahre 
[kWh/m²*a] 

Zielkennzahl 
[kWh/m²*a] 

Verwaltungs- 
gebäude 62.732 57.128 58.401 59.420 42,1 30 

Grundschule 
Sprendlingen 47.174 49.885 52.298 49.786 20,7 10 

Grundschule 
Gensingen 30.764 42.668 47.396 40.276 14,9 10 

FFW-Gerätehaus 
Gensingen 17.347 15.748 15.791 16.295 26,8 10 

FFWG Sprendlingen 16.114 13.571 17.534 15.740 22,1 10 

FFWG St. Johann 1.699 2.372 2.708 2.260 11,1 10 

FFWG Welgesheim 2.232 2.327 2.333 2.297 12,8 10 

FFWG Grolsheim 2.321 1.921 2.956 2.399 40,0 10 

FFWG Wolfsheim 
814 2.175 1.776 1.588 8,4 10 

FFWG Zotzenheim 1.208 2.375 2.378 1.987 9,9 10 

FFWG Badenheim 2.400 2.400 2.400 2.400 15,9 10 

FFWG Aspisheim 900 8.653 8.677 6.077 88,1 10 

Lagerhalle 
Jugendpflege 203 3.322 544 1.356 10,2 5 

Lager  
St. Johanner Str.   412 798 605 4,2 5 

Anwesen Karlsmühle 1.928 32.015 14.185 16.043 89,1 5 

Anwesen Schulstr.      1.073 1.073 8,2 5 

Anwesen Optimaweg      1.576 1.576 5,5 5 

Anwesen Kindspfad     4.497 4.497 16,7 5 

 

Darstellung der Kennzahlen im Durchschnitt der letzten drei Jahre im Vergleich zu den Zielkennzahlen, 

die wir für den Strombezug aus dem Netz anstreben. 

Die beiden Ausreißer, FFWG Aspisheim und das Anwesen an der Karlsmühlen, lassen sich dadurch 

erklären, dass in diesen Gebäuden überwiegend mit elektrischem Strom geheizt wird, was sehr 

ineffizient ist und zu hohen Stromkosten führt. 
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8.1.2. Kennzahlenvergleich 2024 
 

Liegenschaften 
Verbrauch 

2024 
[kWh] 

Kennzahl 
2024 

[kWh/m²*a] 

Zielkennzahl 
[kWh/m²*a] 

Verwaltungsgebäude 58.401 41,3 30 

Grundschule Sprendlingen 52.298 21,7 10 

Grundschule Gensingen 47.396 17,5 10 

FFW-Gerätehaus Gensingen 15.791 26,0 10 

FFW-Sprendlingen 17.534 24,6 10 

FFW-Gerätehaus St. Johann 2.708 13,3 10 

FFW-Gerätehaus Welgesheim 2.333 13,0 10 

FFW-Gerätehaus Grolsheim,  2.956 49,3 10 

FFW-Gerätehaus Wolfsheim 1.776 9,4 10 

FFW-Gerätehaus Zotzenheim 2.378 11,9 10 

FFW-Gerätehaus Badenheim 2.400 15,9 10 

FFW-Gerätehaus Aspisheim 8.677 125,8 10 

Lagerhalle Jugendpflege 544 4,1 5 

Lager St. Johanner Straße 798 5,5 5 

Anwesen Karlsmühle 14.185 78,8 5 

Anwesen Schulstraße 1.073 8,2 5 

Anwesen Optimaweg 1.576 5,5 5 

Anwesen Im Kindspfad 4.497 16,7 5 

 

Hier ist der Vergleich der Kennzahlen aus dem Jahr 2024 mit unseren Zielkennzahlen. 
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8.3. Kennzahlen Wasser 
 

Liegen-
schaften 

Verbrauch 
2022 
[m³] 

Verbrauch 
2023 
[m³] 

Verbrauch 
2024 
[m³] 

Mittelwert 

Kennzahl 
Durchschnitt 3 

Jahre 
[m³/m²*a] 

Zielkennzahl 
[m³/m²*a] 

Verwaltungs- 
gebäude 236 232 265 244,3 0,17 0,10 

Grundschule  
Sprendlingen 1066 488 581 711,7 0,30 0,14 

Grundschule  
Gensingen 520 474 524 506,0 0,19 0,14 

FFWG 
Gensingen 63 63 115 80,3 0,13 0,10 

FFWG 
Sprendlingen 135 155 155 148,3 0,21 0,10 

FFWG  
St. Johann 0 9 9 6,0 0,03 0,01 

FFWG 
Welgesheim 5 12 14 10,3 0,06 0,01 

FFWG 
Wolfsheim 38 5 4 15,7 0,08 0,01 

FFWG 
Zotzenheim 0 14 6 6,7 0,03 0,01 

FFWG 
Aspisheim 0 0 11 3,7 0,05 0,01 

Lagerhalle 
Jugendpflege 3 6 2 3,7 0,03 0,01 

Anwesen 
Karlsmühle 0 451 248 233,0 1,29 0,01 

Anwesen 
Schulstraße 234 230 194 219,3 1,67 0,01 

Anwesen Im 
Kindspfad  0 0 140 46,7 0,17 0,01 

Anwesen 
Optimaweg     33 33,0 0,12 0,01 

 

Darstellung der Kennzahlen im Durchschnitt der letzten drei Jahre im Vergleich zu den Zielkennzahlen, 

die wir für den Wasserverbrauch anstreben. 
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Liegenschaften 
Verbrauch 

2024 
[m³] 

Kennzahl 
2024 

[m³/m²*a] 

Zielkennzahl 
[m³/m²*a] 

Verwaltungsgebäude 265 0,19 0,10 

Grundschule Sprendlingen 581 0,24 0,14 

Grundschule Gensingen 524 0,19 0,14 

FFW-Gerätehaus Gensingen 115 0,19 0,10 

FFW- Gerätehaus Sprendlingen 155 0,22 0,10 

FFW-Gerätehaus St. Johann 9 0,04 0,01 

FFW-Gerätehaus Welgesheim 14 0,08 0,01 

FFW-Gerätehaus Wolfsheim 4 0,02 0,01 

FFW-Gerätehaus Zotzenheim 6 0,03 0,01 

FFW-Gerätehaus Aspisheim 11 0,16 0,01 

Lagerhalle Jugendpflege 2 0,02 0,01 

Anwesen Karlsmühle 248 1,38 0,01 

Anwesen Schulstraße 194 1,48 0,01 

Anwesen Im Kindspfad  140 0,52 0,01 

Anwesen Optimaweg 33 0,12 0,01 

 

In dieser Tabelle werden die Kennzahlen aus dem Jahr 2024 mit den Zielkennzahlen verglichen, die wir 

uns selbst setzen möchten. 
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9. Gebäudeübersicht- Liegenschaften Verbandsgemeinde 
 

Bezeichnung Liegenschaft Heizungsanlage 
Leistung Heizung  

 [kW] 
Energieträger 

Verwaltungsgebäude 
Elisabethenstr. 1 
55576 Sprendlingen 

Gebäudenetz Verwaltung/GS: 
BHKW 
Gasbrennwerttherme 

46 kW 
 
270 kW 

Erdgas 

Grundschule Gensingen 
Schulstraße 2 
55457 Gensingen 

Pelletkessel 
Gasbrennwerttherme  

100 kW 
80 kW 

Pellets 
Erdgas 

Grundschule Sprendlingen 
Schulstr. 44 
55576 Sprendlingen 

Gebäudenetz Verwaltung/GS: 
BHKW 
Gasbrennwerttherme 

46 kW 
 
270 kW 

Erdgas 

FFW-Gerätehaus Gensingen 
Alzeyer Straße 27 
55457 Gensingen 

Gasbrennwerttherme 52 kW Erdgas 

FFW- Gerätehaus 
Sprendlingen 
Tulpenstraße 11 
55576 Sprendlingen 

Gasbrennwerttherme 
 

60 kW Erdgas 

FFW-Gerätehaus Aspisheim 
Hauptstraße 7 
55459 Aspisheim 

keine - - 

FFW-Gerätehaus Grolsheim 
Schulstraße 23 
55459 Grolsheim 

Gebäudenetz DGH/Kita/ 
FWG Grolsheim 
Gasbrennwerttherme 
Solarthermie 

 
 
47 kW 

Erdgas 
Solarthermie 

FFW-Gerätehaus St. Johann 
Neugasse 2 A 
55578 St. Johann 

Gasbrennwerttherme 20 kW  Erdgas 

FFW-Gerätehaus Welgesheim 
Kirchstraße 21 
55576 Welgesheim 

Gasbrennwerttherme 14 kW Erdgas 

FFW-Gerätehaus Wolfsheim 
Richard-Wagner-Straße 9 
55578 Wolfsheim 

Gasbrennwerttherme 19 kW Erdgas 

FFW-Gerätehaus Zotzenheim 
Wiesbachstraße 7 
55576 Zotzenheim 

Gasbrennwerttherme 19 kW  Erdgas 

Lagerhalle Jugendpflege 
Graf-von-Sponheim Straße 10 
55576 Sprendlingen 

Gasbrennwerttherme 25 kW Erdgas 

Lager St. Johanner 
St. Johanner Str. 52 
55576 Sprendlingen 

Gasbrennwerttherme 24 kW  Erdgas 

Anwesen Kindspfad 
Im Kindspfad 2, 55459 Grolsheim 

Ölheizung 13 kW Heizöl 

Anwesen Schulstraße 
Schulstr. 46 
55576 Sprendlingen 

Ölheizung  34 kW Heizöl 

Anwesen Karlsmühle 
An der Karlsmühle 11 
55576 Sprendlingen 

Nachtspeicheröfen - Strom 
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Anwesen Elisabethenstr. 
Elisabethenstraße 24 
55576 Sprendlingen 

Ölheizung 28 kW Heizöl 

Anwesen Optimaweg 
Optimaweg 29 
55576 Sprendlingen 

Gasbrennwerttherme 12 kW Erdgas 

Anwesen Am Freibad 
Außerhalb 15 
55576 Sprendlingen 

Ölheizung - Heizöl 

 

 

10. Maßnahmen und Sanierungsvorhaben 
 

• Installation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen): 
Auf den Feuerwehrgerätehäusern (FFWG) Gensingen, Welgesheim, Zotzenheim, St. Johann, 
Wolfsheim und der Grundschule Gensingen im Jahr 2026. 

 

• Optimierung der Arbeitsplätze (2026):  
In der Verwaltung sollen alle alten Bildschirme durch energieeffizientere Modelle ersetzt 
werden. Zudem werden die Desktop-PCs nach und nach gegen Laptops ausgetauscht, um den 
Stromverbrauch zu reduzieren. 

 

• Anschluss FFWG Gensingen an ein kaltes Nahwärmenetz:  
Im Jahr 2026 wird geprüft, ob die aktuelle Gasheizung des FFWG Gensingen durch eine 
Wärmepumpe ersetzt werden kann, die an das kalte Nahwärmenetz des Neubaugebiets in 
Gensingen angeschlossen wird. 

 

• Installation einer PV-Anlage auf der Grundschule Sprendlingen (2027/2028):  
Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Stromversorgung der Grundschule Sprendlingen und des 
Verwaltungsgebäudes, basierend auf einem Blockheizkraftwerk (BHKW) und der zu 
installierenden PV-Anlage. 

 

• Neubau der FFWG Sprendlingen/Aspisheim/Horrweiler: 
Durch die Installation einer PV-Anlage und einer Wärmepumpe als Heizungsanlage sollen die 
Betriebskosten und die CO₂-Emissionen niedrig gehalten werden. 

 

• Ausbau des Nahwärmenetzes Grundschule Sprendlingen und Verwaltungsgebäude: 
Prüfung, ob das Gebäudenetz für das Verwaltungsgebäude und die Grundschule Sprendlingen 
erweitert und der Anteil an erneuerbarer Energie erhöht werden kann. 
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